
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 

 

Dotaz 1: 
Pro jednoznačnější určení poptávaných komponentů, bylo by možné obdržet schéma zapojení, 
které je i zmiňované v bodě 3.2 Přílohy č.1a – Technická zpráva? 
 
Odpověď 1: 

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci v rozsahu, který považuje pro zpracování nabídky za 
dostatečný. 
Odkaz v technické zprávě na schéma zapojení je nutné chápat jako obecný odkaz na výsledné 
technologické a funkční propojení jednotlivých částí AV systému. Detailní realizační schéma 
zapojení není samostatnou součástí zadávací dokumentace a jeho zpracování je součástí 
technického řešení dodavatele AV technologie. 
Účastník je povinen při zpracování nabídky vycházet ze všech zveřejněných částí zadávací 

dokumentace a navrhnout plně funkční a kompatibilní řešení. 

 

Dotaz 2: 
Položka IV.18 Záložní zdroj UPS – v parametrech je požadavek na ochranu datové sítě RJ-45 
a ochrana telefonní sítě RJ-11. Bude toto opravdu využité, je tento požadavek relevantní pro 
celkové řešení? 
 
Odpověď 2: 

Požadavky na UPS byly stanoveny s ohledem na požadavek na zajištění spolehlivého provozu 
a ochrany zařízení AV systému. 
Účastník je povinen nabídnout řešení, které bude splňovat požadavky zadávací dokumentace. 
Konkrétní využití jednotlivých funkcí UPS (např. ochrana RJ-45 nebo RJ-11) je závislé na 
technickém návrhu dodavatele a jeho řešení systému. 
Zadavatel nebude v této části doplňovat další technické požadavky nad rámec zadávací 

dokumentace. 
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