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Otázka: 

Rádi bychom se Vás zdvořile dotázali na upřesnění technické specifikace EPS.  
Zadavatel v projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu uvádí požadavky na rozšíření 
stávající elektronické požární signalizace o nové detektory. Aby byla zajištěna nutná 
komptabilita detektorů a ústředny, potřebovali bychom znát výrobce a model stávající 
ústředny EPS, která je v Budově D. Bez této informace není možné dodat funkční řešení.  
Mohl by zadavatel doplnit informaci o modelu a výrobci ústředny v Budově D? 

Odpověď: 

Schrack Seconet 

 


		2024-02-08T10:47:56+0100
	Mgr. Jaroslava Eislerová




