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Otázka: 
mám ještě dotaz, u jakých protipožárních dveří dochází k rekonstrukci? Ve výkazu výměr v 
části vnitřních dveří nejsou specifikovány žádné protipožární dveře. Pokud se jedná o omyl a 
dveře specifikované ve výkazu výměr mají být protipožární, jakou mají mít požární odolnost? 

 
Odpověď: 
Nové dveře uvnitř buněk jsou bez požární odolnosti 
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